
ZONA 0 Il volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia
ZONA 1 Il volume sovrastante la vasca o il piatto doccia, fino all'altezza di 2.25m
ZONA 2 Il volume intorno alla zona 1 per una fascia larga 0.6m, sempre con il limite di 2.25m in altezza
ZONA 3 Il volume intorno alla zona 2 per una fascia larga 2.4m, sempre con il limite di 2.25m in altezza

ZONA 0 Non si può installare nulla
ZONA 1 Si possono installare solo scalda acqua di qualunque tipo omologato, nonchè apparecchi

di tipo SELV alimentati a non più di 12V in corrente alternata
ZONA 2 Si possono installare anche prese alimentate da trasformatori d'isolamento Classe II

nonchè apparecchi di illuminazione e di riscaldamento di classe I
ZONA 3 Non vi sono limiti per componenti elettrici installabili, sono però regolamentati gli 

eventuali "dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando".

ZONA

ZONA 0

ZONA 1

ZONA 3

2
ZONA 3

IMPIANTO NEL LOCALE

BAGNO DOCCIA (Fuori Scala)

SIGILLATURA REI

ATTRAVERSAMENTI CAVI ELETTRICI

SU SOLAIO

ATTRAVERSAMENTO DI CAVI

ELETTRICI E VARCHI

SERRANDE TAGLIAFUOCO REI

SU PARETE IN MURATURA

PROTEZIONE REI

ATTRAVERSAMENTI TUBI

INCOMBUSTIBILI COIBENTATI
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COMUNE DI FREGONA PROVINCIA DI TREVISO
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DERIVAZIONE DA CANALA CON
SCATOLA A VISTA DI
ALIMENTAZIONE ZONA POSATA
SOPRA IL CONTROSOFFITTO.
DALLA SCATOLA DI ZONA SI
DERIVERANNO LE TUBAZIONI
SOTTOTRACCIA PER
L'ALIMENTAZIONE DEI SINGOLI
PUNTI PRESA E PER IL COMANDO
DEI PUNTI LUCE.

DERIVAZIONE PER ALIMENTAZIONE PUNTI
LUCE-RIVELATORI INCENDIO
(PASSAGGIO SOPRA PANNELLO RADIANTE)

SCATOLA DI
DERIVAZIONE
ZONA

CANALE PORTACAVI

PARTICOLARE CONNESSIONE A

CANALA PORTACAVI

PASSERELLA ELETTRICA FEM

PASSERELLA ELETTRICA DATI

LEGENDA IMPIANTI FEM

QUADRO ELETTRICO

QUADRO RACK

DISCESA CAVI SU

PASSERELLA A FILO

PASSERELLA A FILO

SUPPORTO

DISCESA CAVI

DISCESA CAVI SU

PASSERELLA A FILO

SUPPORTO

DISCESA CAVI

PASSERELLA

A FILO

CURVE CON RAGGIO DI CURVATURA

STRETTO SU PASSERELLA A FILO

PASSERELLA A FILO

PASSERELLA A FILO

CURVE CON RAGGIO DI CURVATURA

LARGO SU PASSERELLA A FILO

75-100-150-200-

300-400-500-600

7
5

CANALI E PASSERELLE

SEGNALETICO

TERRA

SABBIA

GHIAINO

NASTRO

MASSICCIATA
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D
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4
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≥
8
0

30

IN POLIETILENE
RETE GAS

ELETTRICI
CAVIDOTTI

ACQUE CHIARE ACQUE NERE
SCARICO SCARICO

>100(*)

PIANO CAMPAGNA

(*) IN PRESENZA DI GIUNTI SUI CAVIDOTTI ELETTRICI, PREVEDERE UNA
    DISTANZA DELLA TUBAZIONE DEL GAS ≥ 1,0 m.
    SE NON SI E' IN PRESENZA DI QUESTA SITUAZIONE MANTENERE LA
    DISTANZA MINIMA DI MANUTENZIONE ≥ 0,30 m.

N.B.

LOTTIZZAZIONE

≥30

AFS
TUBAZIONE

PARTICOLARE SEZIONE DI POSA

DISTANZE MINIME DA RISPETTARE

LEGENDA

I° STRALCIO

II° STRALCIO

INTENZIONALE DA
DISPERSORE

NATURALE DN
DISPERSORE

DI TERRA CT
CONDUTTORE

F>35
16<F<=35

F<=16

EQS = EQUIPOTENZIALE

PE = F/2

SUPPLEMENTARE

PE = 16
PE = F

LEGENDA

CT = CONDUTTORE DI

PE = CONDUTTORE DI

EQP = EQUIPOTENZIALE
TERRA

PRINCIPALE

PROTEZIONE
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P
E
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P
E
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EQS
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GAS

L
O

C
A

L
E

 B
A

G
N

O

CT = F/2
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P
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COLLETTORE
DI TERRA

P
E

P
E

P
E

P
E

CORDA NUDA RAME

EQP

EQP

P
E

P
E

ACQUA

GAS

V
E

R
D

E

SEZIONI
CONDUTTORE

DI FASE F
CONDUTTORE
PROTEZIONE

CONDUTTORE
DI TERRA

UTILIZZO UTILIZZO

EQP

S
E

Z
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N
A

M
E

N
T
O

D
IS

P
O

S
IT
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O

 D
I

COLLETTORE
DI TERRA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

SUPPLEMENTARE

AL NODO
S=2,5mm²

S=2,5mm²

TUBAZIONE PVC
SCARICO

ACQUA CALDA

ACQUA FREDDA

AL NODO
S=4mm²

LEOGATURA E/O SALDATURA RETE ELETTROSALDATA

CONDUTTORE IN
RAME 50mm²

MORSETTO A COMPRESSIONE

PICCHETTO A CROCE 50X50X50mm
IN ACCIAIO ZINCATO h=1,5m

CORDA IN RAME
NUDO S=35mm² O
S=50mm²

CORDA IN RAME NUDO S=35mm² PER
COLLEGAMENTO AI FERRI DI ARMATURA

LEGATURA A
REGOLA
D'ARTE

CORDA IN RAME NUDO
S=35mm² O S=50mm²

MORSETTO DI
OTTONE

PARTICOLARE POZZETTO DI TERRA

E COLLEGAMENTI RETE

ESEMPIO: IMPIANTO DI TERRA ED

EQUIPOTENZIALE

ESEMPIO: COLLETTORE DI

TERRA

05

LEGENDA SPECIALI

LEGENDA ANTINTRUSIONE

C

IR

C.AIN

PE

PA

LEGENDA ANTINCENDIO

CENTRALE ANTINTRUSIONE
PREDISPOSIZIONE

RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI

INSERITORE

CONTATTO MAGNETICO

ALIMENTATORE CON SIRENA

SIRENA ESTERNA

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO
ALLARME INCENDIO

PULSANTE EMERGENZA
SGANCIO TENSIONE

PULSANTE ALLARME

CENTRALE ANTINCENDIO

CENTRALE HI-FIPRESA UNIVERSALE

MA

C

AN

ALIMENTAZIONE ASCENSORE

PULSANTE COMANDO ASCENSORE

PULSANTE DI CHIAMATA

PULSANTE DI ANNULLAMENTO CHIAMATA

LEGENDA FEM

PUNTO Wi-Fi RETEFi

SUONERIA CAMPANA LEZIONIQUADRO ELETTRICO

QUADRO RACK

GUIDA CEI 64-50

NORMA CEI 64-8

MANIGLIE PORTE

SUONERIA
ISOLANTE

 (VASCA O DOCCIA)

PULSANTE A TIRANTE

RONZATORE

QUADRO ELETTRICO

(CENTRALINE TV,
TELEFONO, HUB....)

VIDEOCITOFONO,
PRESA E COMANDO LUCE

(SPECCHI E SERVIZI)

ALTEZZA 
COMANDI LUCE

E CASSETTE DI DERIVAZIONE
PRESE DI CORRENTE E TV

SOPRA COMODINI LETTI
PULSANTI DI CHIAMATA

COMANDI LUCE

TERMOSTATO,
CRONOTERMOSTATO

ALTEZZA INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

TVcc
TELECAMERA PER ESTERNI
PREDISPOSIZIONE

UPS
SOCCORRITORE
IN PREDISPOSIZIONE

IN

ES

TD

VIDEOCITOFONO INTERNO
IN PREDISPOSIZIONE

VIDEOCITOFONO ESTERNO
IN PREDISPOSIZIONE

PRESA DATI

PULSANTE EMERGENZA
EVACUAZIONEEV

COMANDO DIGITALE
DA INCASSO

PRESA UNIVERSALE
+ BIPRESA NORMALE 10/16A

RONZATORE

LUCE DI SEGNALAZIONE

SIRENA 110dB

A

APRIPORTA ELETTRICO

PULSANTE APRIPORTA
DIFFUSORE ACUSTICO
NORMALE AD INCASSO

PULSANTE CAMPANA LEZIONICL PR PREDISPOSIZIONE

TE ALIMENTAZIONE TENDE

TE COMANDO TENDE

C TVCC
VIDEOREGISTRATORE DIGITALE
PREDISPOSIZIONE

F RILEVATORE DI FUMO OTTICO

SAT

TV

PRESA SATELLITE

PRESA TELEVISIONE

PR PREDISPOSIZIONE

VPR VIDEOPROIETTORE

ELETTROMAGNETE

CT
PULSANTE EMERGENZA
SGANCIO CENTRALE TERMICA

FI COMANDO FINESTRE

FI ALIMENTAZIONE FINESTRE

CAMPANELLO CON SPIA LUMINOSA

SUONERIA CAMPANELLO

GUIDA CEI 64-50

NORMA CEI 64-8

ALTEZZA INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AULE

TD SAT TV

PRPR

TD

TE

TD

LIM / MONITOR LAVAGNA TRADIZIONALE

A
S

S
E

 S
T
A

N
Z

A

CATTEDRA

C

Ts

QUADRO ELETTRICO AULE

TORRETTA PRESE TS1 - SCOMPARSA

N°2 PRESA SCHUKO-UNIVERSALE
+ N°2 PRESA BIPASSO 10/16A

N°4 PRESE TRASMISSIONE DATI RJ45

TS1

TUBO CORRUGATO FEM

TUBO CORRUGATO DATI

LEGENDA DISTRIBUZIONE

SCATOLE DI DERIVAZIONE DATI

APPARECCHIO A CONTROSOFFITTO
SYLVANIA STAR PANEL FLAT 3000LM 30W
O EQUIVALENTE

33W

3W

3W

LAMPADA DI EMERGENZA SU CONTROSOFFITTO
LINERGY VIALED EVO 3 W SIMMETRICO
O EQUIVALENTE

LAMPADA DI EMERGENZA SU CONTROSOFFITTO
LINERGY VIALED EVO 3 W ASIMMETRICO
O EQUIVALENTE

S

A

LAMPADA DI EMERGENZA SU SOFFITTO
LINERGY VIALED IP65 8 W ASIMMETRICO
O EQUIVALENTE

8W

LAMPADA DI EMERGENZA SU CONTROSOFFITTO
LINERGY VIALED HIGH 5 W ASIMMETRICO
O EQUIVALENTE

A5W

A

15W
APPARECCHIO A CONTROSSOFFITTO PER BAGNI
SYLVANIA - START DOWNLIGHT LED 1525LM 15W
O EQUIVALENTE

LAMPADA DI EMERGENZA IP65 A PARETE DA ESTERNI
LINERGY CRISTAL WALL 1000Lm
O EQUIVALENTE

FARETTO A PLAFONE
SIDE SINDI PLAFONE 13,5W
O EQUIVALENTE

13,5W

50 W APPARECCHIO STAGNO A PLAFONE
DISANO HYDRO LED 50W
O EQUIVALENTE

LEGENDA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

PUNTO LUCE A SOFFITTO

LAMPADA DI EMERGENZA IP65 A PARETE
LINERGY CRISTAL EVO 400Lm
O EQUIVALENTE
LAMPADA DI EMERGENZA A PLAFONE/INCASSO CON
CARTELLO INDICAZIONE USCITA D' EMERGENZA
LINERGY ASTRA 400Lm O EQUIVALENTE

IR

INTERRUTTORE

DEVIATORE UNIPOLARE

PULSANTE

PULSANTE LUMINOSO

RILEVATORE A RAGGI INFRAROSSI
TEMPORIZZATO

PARTICOLARE Q. ACCENSIONI

Q.ACC1 n° 6 ACCENSIONI
LUCI

APPARECCHIO STAGNO A PLAFONE
DISANO HYDRO LED 20W
O EQUIVALENTE

20W

29W
APPARECCHIO CORONAMENTO EDIFICIO
DISANO - SQUARE 29W 2167 Lm
O EQUIVALENTE

SENSORE DI PRESENZA DALIm

Ts SONDA AMBIENTE TEMPERATURA

LEGENDA IMPIANTI CLIMA

UTA

CO

ALIMENTAZIONE UNITA' TRATTAMENTO ARIA

ALIMENTAZIONE COLLETTORE

RILEVATORE DI PRESENZA A SERVIZIO
DELLE SERRANDE MOTORIZZATE

BO ALIMENTAZIONE BOILER ELETTRICO

LEGENDA IMP. ANTINCENDIO

RILEVATORE DI FUMO OTTICO
SU CANALE ARIAFR

RIPETITORE DI ALLARME

m
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